Załącznik do specyfikacji technicznej ST-05 - uzupełnienie    
1. Wykonawca po zrealizowaniu inwestycji przekaże inwestorowi pliki źródłowe programów sterowników PLC zastosowanych na obiekcie oraz wszystkie kody zabezpieczające użyte w zainstalowanych urządzeniach.

2.  Wykonawca wykona rozbudowę istniejącej aplikacji SCADA do wizualizacji Ujęć wody na dyspozytorni  przy ulicy Leśnej w Siedlcach. Wykonawca  zwizualizuje pracę stacji Ujrzanów według zaleceń inwestora.
3. Przesyłanie danych telemetrycznych do stacji SCADA musi być zrealizowane przy użyciu istniejącego systemu telemetrycznego należącego do PWIK Siedlce.

4. Inwestor  udostępni wykonawcy kody dostępu do aplikacji SCADA i programy PLC w celu realizacji zadania.
